
h
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h
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5
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100

Béton maigre

Béton

Béton

Béton maigre

Gaine annelée

e
 
r
a
d
i
e
r
=

5
0

P
b

P
c

P

Pose section courante

sur pylône

R
1

Echelle 1/40

LC1

P
p

Terrassement

 plan incliné 

Lb

Remblais (*)

(*) Voir coupe des remblais

Coupe longitudinale RmP

Remblais (*)

sur pylône

Echelle 1/40

Vue de dessus RmP

Béton Béton
Béton maigre

Lt

I

LC2

Gaines annelées

Diamètre

intérieur

gaines

DN mm

Diamètre

câble

 Ø mm R1 mm Lt mm Lb mm Pc mm LC1 mm I mm

160 95 1900 4300 3050 1600 350 1300 850

Rayons

de courbure

Longueur

totale

Longueur

béton maigre

Profondeur

P mm

2050

Pp mm

Hauteur

pente

650

Pb mm

Hauteur

béton maigre

450

Hauteur

cheminée

Longueur cheminée

Sommet

LC2 mm

base

Largeur

ouvrage

h
=

3
0
0

Echelle 1/40

R

1

R

0

500

Le=épaisseur longitudinale des gaines annelées

Lr
L

(*) Voir coupe des remblais

sur charpente en latéral

Coupe RmC

Diamètre

intérieur

gaines

DN mm

Diamètre

câble

 Ø mm

Longueurs élémentaires

raccord plane

Lr mm L mm

Longueur

totale

Lt mm

Profondeur

P mm

Largeurs ouvrages

I mm

160 95 700 1750 6150 950 750

LT

9
0
0

Sol en place

P

I

I
1

I
2

I1 mm

550

I2 mm

350

Echelle 1/40

sur charpente en latéral

Vue de dessus RmC

1
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Fond de fouille mini 1535

1
0
0
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100 40 100

560

4040

640

1
5
0

Coupe FxT

Pose en trèfle sous polyculture, prairie ou chemin d'exploitation

Liaison simple

COUPE TYPE N°3

Echelle 1/10

4

0

4

0

1
0
0
 
m

i
n
i

(*) Voir coupe des remblais

1

2

3

4

5

6

7

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Béton d'enrobage

3 Fourreaux P.V.C. Ø 50 pour fibre optique

Blindages

Fourreau P.V.C. Ø 100 pour câble de terre

3 Fourreaux P.V.C. Ø 160 pour câbles de puissance

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Câble TCM - COS 48FO 

11
Câble à quartes

11

40 mini

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

VUE DE DESSUS

COUPE LONGITUDINALE

Disposition Etagée

jonction

Câble de puissance

CjE

Echelle 1/50

zone d'épanouissement zone d'épanouissementzone de montage

63kV-90kV Etagée 1.5 9.5 1.8 100 15.0 17.1 8.0800 600 100

Tension Disposition

Largeur 

intérieure Hauteur

L4

m

Longueur 

extérieure

L1

m

Largeur 

extérieure

L

m

mm

h

mm

e radier

mm

e dalle

mm

Volume

ouvrage

V0

m³

Surface

dalles

Sext

m²

Volume

sable

Vsable

m³

Dalles de couverture Sable fin roulé

Béton armée

Parpaings pleins allégés 20x20x50

2
0
0

5
3
5

1
0
0
 
m

i
n
i

100 40 100

560

Coupe FxT

Pose en trèfle dans poste

Liaison simple

COUPE TYPE N°1

Echelle 1/10

4

0

4

0

1
0
0
 
m

i
n
i

(*) Voir coupe des remblais

2
9
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m
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i
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0
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Fond de fouille mini 825

1

2

3

4

5

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Béton d'enrobage

3 Fourreaux P.V.C. Ø 50 pour fibre optique

Fourreau P.V.C. Ø 100 pour câble de terre

6

3 Fourreaux P.V.C. Ø 160 pour câbles de puissance
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8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Câble TCM - COS 48FO 

10

Câble à quartes

10

40 mini

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

Coupe FxT

Pose en trèfle sous chaussée, trottoir ou accotement

Liaison double

COUPE TYPE N°4

Echelle 1/10

1260

40 40

1340

700

1
5
0

1

2

3

4

5

Plaque de séparation en Polystirene expensé 40mm

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Blindages

Béton d'enrobage

6

7

8
3 Fourreaux P.V.C. Ø 160 pour câbles de puissance

3 Fourreaux P.V.C. Ø 50 pour fibre optique

Fourreau P.V.C. Ø 100 pour câble de terre
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Fond de fouille mini 1435

(*) Voir coupe des remblais

1
0
0
 
m

i
n
i

Garchizy - Doudoye Garchizy - St Eloi

Câble TCM - COS 48FO 

12
Câble à quartes

12

11

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

Coupe FxT

Pose en trèfle sous polyculture, prairie ou chemin d'exploitation

Liaison double

COUPE TYPE N°5

Echelle 1/10

1260

40 40

1340

700

1
5
0

1

2

3

4

5

Plaque de séparation en Polystirene expensé 40mm

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Blindages

Béton d'enrobage

6

7

8
3 Fourreaux P.V.C. Ø 160 pour câbles de puissance

3 Fourreaux P.V.C. Ø 50 pour fibre optique

Fourreau P.V.C. Ø 100 pour câble de terre
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Fond de fouille mini 1535

(*) Voir coupe des remblais

1
0
0
 
m

i
n
i

Garchizy - Doudoye Garchizy - St Eloi

Câble TCM - COS 48FO 

12
Câble à quartes

12

11

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

Coupe FxT

Pose en trèfle dans poste

Liaison double

COUPE TYPE N°6

Echelle 1/10

1260
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(*) Voir coupe des remblais
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Fond de fouille mini 825

  Garchizy - St Eloi

1

Plaque de séparation en Polystirene expensé 40mm

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Béton d'enrobage

Fourreau P.V.C. Ø 100 pour câble de terre

3 Fourreaux P.V.C. Ø 50 pour fibre optique

3 Fourreaux P.V.C. Ø 160 pour câbles de puissance

8

9

10

2

Câble TCM - COS 48FO 

Garchizy - Doudoye

11

11
Câble à quartes

10

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

Coupe PeT

Pose en trèfle dans poste

Liaison double

COUPE TYPE N°8

Echelle 1/10

(*) Voir coupe des remblais

1
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100

1300
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Fond de fouille mini 860

Ø

1
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m
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700

Garchizy - St EloiGarchizy - Doudoye

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Béton d'enrobage

3 Fourreaux PEHD Ø 50 pour fibre optique

Fourreau de terre PEHD Ø 110

Câble TCM - COS 48FO 

3 Fourreaux PEHD Ø 180 pour câbles de puissance
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10
Câble à quartes

9

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N
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Fond de fouille mini 1435

1
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560

4040

640

1
5
0

Coupe FxT

Pose en trèfle sous chaussée, trottoir ou accotement

Liaison simple

COUPE TYPE N°2

Echelle 1/10

4

0

4

0

1
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0
 
m

i
n
i

(*) Voir coupe des remblais

1

2

3

4

5

6

7

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Béton d'enrobage

3 Fourreaux P.V.C. Ø 50 pour fibre optique

Blindages

Fourreau P.V.C. Ø 100 pour câble de terre

3 Fourreaux P.V.C. Ø 160 pour câbles de puissance

8

9

10
Câble TCM - COS 48FO 
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11

11
Câble à quartes

40 mini

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

Coupe PeT

Pose en trèfle

Liaison simple

COUPE TYPE N°7

(*) Voir coupe des remblais

1

2

3

4

5

6

7

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Béton d'enrobage

3 Fourreaux PEHD Ø 50 pour fibre optique

Blindages

8

9

10

3 Fourreaux PEHD Ø 180 pour câbles de puissance

Fourreau de terre PEHD Ø 110
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Fond de fouille mini 1530
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4
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Câble TCM - COS 48FO 

5
7
0

11
Câble à quartes

11

40 mini

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

Echelle 1/10

COUPE TYPE N°10

Coupe FxNRe

Ouvrage faible profondeur renforcé

Liaison simple

4

04

0

1
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4

5

Grillage avertisseur

Tôle d'acier 10 mm

Béton d'enrobage
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100 100
40 40
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(*) Voir coupe des remblais
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10 Ø 10 HA

8

9
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11

126

1 Cadre Ø 10 HA s  = 25 cm

t

Fourreau P.V.C. Ø 100 pour câble de terre

3 Fourreaux P.V.C. Ø 50 pour fibre optique

Câble TCM - COS 48FO 

3 Fourreaux P.V.C. Ø 160 pour câbles de puissance

13

HTA existantes

13

1
2
0
0
 
m

i
n
i

14

14
Câble à quartes

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N
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1000 minimum

Ouvrage de raccordement

COUPE TYPE N°14

Vue de dessus
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Enrobage de sable 5 cm minimum

5
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5
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Largeur variable

3

Coupe type

Echelle 1/10

1

2

3

4

5

6

7

Sable

Parpaings pleins allégés 10x20x50

Radier

8

9

10

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Dalles

8

9

3 Fourreaux P.V.C. Ø 50 pour fibre optique

10

6 4

5

5

(*) Voir coupe des remblais

Fond de fouille mini

en poste 800

Fond de fouille mini

domaine public ou privé 1400

Câble TCM - COS 48FO 

11

11
Câble à quartes

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

P

l L

Coupe transversale Coupe longitudinale

Dalle en béton armé

3 Dalles en béton armé

Echelle 1/10

Coupe Ct

Chambres de jonctions préfabriquées pour câbles de

télécommunication

COUPE TYPE N°15

Chambre de jonction 

préfabriquée pour cable

de télécommunication

Dimensions intérieures

Longueur 

Li (mm)

Masse

M (kg)

Largeur 

li (mm) Pi (mm) V0 (m³)

Dimensions extérieures

Longueur 

L (mm)

Largeur 

l (mm) P (mm)

L3T 1380 520 600 1630 770 680 660 0.85

K2C 1500 750 750 1820 1070 840 1160 1.65

2
0
0

8
0
0

Variable suivant tension

Coupe CjE

Echelle 1/10

Grillage avertisseur

Dalles de couverture

1
1
5
0

Radier

Sable fin

Remblais (*)

(*) Voir coupe des remblais

1
0
0

r
a
d
i
e
r

Variable suivant tension

1
0
0

d
a
l
l
e

COUPE TYPE N°16

(*) Voir coupe des remblais

Coupe PeT

Pose en trèfle sous polyculture, prairie ou chemin d'exploitation

Liaison double

COUPE TYPE N°9

Echelle 1/10

(*) Voir coupe des remblais

1

2

3

4

5

6

7

Remblais (*)

Grillage avertisseur

Béton d'enrobage

3 Fourreaux PEHD Ø 50 pour fibre optique

Blindages

8

9

10
Câble TCM - COS 48FO 

3 Fourreaux PEHD Ø 180 pour câbles de puissance

Fourreau de terre PEHD Ø 110
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Fond de fouille mini 1570
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Garchizy - Doudoye Garchizy - St Eloi

4

0

4

0

100

1
0
0
0
 
m

i
n
i
m

u
m

1
5
0

2
0
0

5
7
0

11
Câble à quartes

11

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

8

1

2

11

Passage en sous-oeuvre

Micro-tunnelier sous la voie SNCF

Les 2 liaisons dans 1 seul fourreau

COUPE TYPE N°11

1

2

3

4

5

6

Tuyau en béton armé

Coulis injecté (résistivité thermique < ou = à1K.m/W)

Ø extérieur du tuyau 1280

2 Fourreaux de terre PEHD Ø 110

9

10

8

Ø intérieur du tuyau 1000

6 Fourreaux PEHD Ø 180 pour câbles de puissance

7

5 Fourreaux PEHD Ø 50 pour fibre optique

Câble TCM - COS 48FO 

Câble de terre - 120mm² 

11
Câble à quartes

LS GARCHIZY-LA CHARITE - DOUDOYE sera déroulée dans les trois fourreaux PEHD 180mm haut

LS GARCHIZY-ST ELOI sera déroulée dans les trois fourreaux PEHD 180mm bas
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70

50
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50

10

7

Garchizy - Doudoye

Garchizy - St Eloi

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

1

2

3

4

5

(*) Voir coupe des remblais

Passage en sous-oeuvre

Principe du forage dirigé sous RD47 + bassin et sous route de

Paris

Liaison simple

Echelle 1/10

COUPE TYPE N°12

1

2

3

4

5

6

7

6

Sol en place

Coulis injecté 

Ø 500 du forage

3 Fourreaux PEHD Ø 180 pour câbles de puissance

3 Fourreaux PEHD Ø 50 pour fibre optique

Fourreau de terre PEHD Ø 110

8

8

9

7

9

Câble TCM - COS 48FO 

10
Câble à quartes

10

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

1

2
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4

5

(*) Voir coupe des remblais

Passage en ensouillage

traversé ruisseau

Liaison simple

Echelle 1/10

COUPE TYPE N°13

2

8

3

4

5

6

6

7

Tube acier DN 600

Coulis à injecter (résistivité thermique 1K.m/W)

1

3 Fourreaux PEHD Ø 180 pour câbles de puissance

3 Fourreaux PEHD Ø 50 pour fibre optique

Fourreau de terre PEHD Ø 110

7

8
Câble TCM - COS 48FO 

9

9
Câble à quartes

Câble de terre - 120mm² 

Garchizy - St Eloi : de Garchizy à J1

Garchizy - Doudoye : de Garchizy au Sup. n°18N

Réseau de transport d'électricité

Liaison électrique souterraine

63kV GARCHIZY - SAINT ELOI

Coupes des ouvrages

Cotes en mm

Centre Développement et Ingénierie Nancy

8, rue de Versigny - TSA 30007

54608 VILLERS LES NANCY

Tél. : 03.83.92.22.88

OMEXOM THIERS

La Vaure - BP 12

63120 COURPIERE

Tél. : 04.73.53.29.00 - Fax : 04.73.53.29.19

Observations / Modifications

I
n
d
i
c
e

Date

Mise à jour réalisée par

Entreprise Dessinateur Vérificateur

01-2015 A Création du plan OMEXOM M.G O.N

FxT :      Fourreaux PVC - pose en trèfle

PeT : Fourreaux PEHD - pose en trèfle

Ca : Caniveau

Mm : Mortier maigre

Sr : Semi renforcé

Re : Renforcé

Ga : Gaine annelée

So : Sous oeuvre

CjE : Chambre de jonction - Disposition Etagée 

Pt : Puits de terre

Pp : Puits de permutation

Ct : Chambre TCM L3T - K2C

RmP : Ouvrage de remonté pour pylone

RmC : Ouvrage de remonté pour charpente

FxN :      Fourreaux PVC - pose en nappe

FxNRe : Fourreaux PVC - pose en nappe renforcée

CjT : Chambre de jonction - Disposition Triangle 

CjC : Chambre de jonction - Disposition Cote à Cote

03-2015 B Modifications suite aux changements de mode de pose OMEXOM M.G O.N

OR : Ouvrage de raccordements

PeT épaisseur réduite béton : Fourreaux PEHD bétonnés - pose en trèfle

Légende :

06-2015 C Ajout fourreau télécommunication D50 réserve OMEXOM J.L O.N

02-2016 D Modifications suite remarques du 30/11/2015 OMEXOM C.D O.N


