
Alimentation électrique

SA IP55 voyant lumineux

VV IP55 voyant lumineux

Commande VR

BP IP55 voyant lumineux

CU Elec.

Détecteur type PD2 - Luxomat

Détecteur  Indoor 180 - Luxomat

étecteur type PD4 COULOIR - Luxomat

Détecteur type PD3 - Luxomat

PdT 2 : 1 PC + 1RJ45

PdT 3  : 1RJ45

PdT 1 : 2PC + 1RJ45

PC 16A IP55

PC IP55 Spé

BAES BAES étanche

BAPI BAPI

B P Bloc phare étanche
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Luminaire type B
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Luminaire type A

Diffuseur sonore

Diffuseur sonore + flash

T4 Centrale Type 4

Flash

Déclencheur manuel

Baie VDI 

RJ45 Etanche
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Local technique

Hsp :2,50

M:Parois frigo + PET 55 microns
P: Parois frigo + PET 55 microns0

8,1

S: Résine

 m2

 m

Local ménage

Hsp:2,50

M:Parois frigo CF 1 h
P: Parois frigo CF 1h 00

3,1

S: Résine

 m2

 m

Vestiaires personnel femmes

Hsp :2,50

P: Dalles hydrofuges 60 x 60

8,0

S: Résine
M: Parois frigo

 m2

 m

Circulation

Hsp :2,50

M: Parois frigo 
P: BA 13 + peinture0

23,0

S: Résine

 m2

 m

Dgt

Hsp :2,50

M: Parois frigo
P:BA 13 + peinture0

22,3

S: Résine
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Douches femmes

Hsp :2,50

P: Dalles hydrofuges 60 x 60

4,3

S: Résine
M: Parois frigo
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Armoire éléctrique

Hsp:2,56

M:Parois fr igo CF 1h
P:  Parois frigo CF 1h 00

1,4
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Laboratoire de ponte

Hsp :2,50

M:Parois frigo + PET 55 microns
P: parois frigo + PET 55 microns0
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Vestiaires personnel h.

Hsp :2,50

P: Dalles hydrofuges 60 x 60

6,1
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Local élevage artémia

Hsp :2,50

M:Parois frigo + PET 55 microns
P: Parois frigo + PET 55 microns0

7,1

S: Résine
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Ecloserie

Hsp :2,50

M:Parois frigo + PET 55 microns
P: Parois frigo + PET 55 microns0
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S: Résine
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Douches hommes

Hsp :2,56

P: Dalles hydrofuges 60 x 60

4,5

S: Résine
M: Parois frigo
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Baie informatique

Hsp:2,50

M:Parois frigo CF 1 h
P: Parois frigo CF 1h 00
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Local pompage

Hsp :2,50

M:Parois frigo + PET 55 microns
P: Parois frigo + PET 55 microns0
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Vestiaire homme élèves

Hsp :2,50

P: Dalles hydrofuges 60 x 60
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Bureau des enseignants

Hsp:2,50

M:Parois frigo 
P: BA 13 + peinture0
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Local nettoyage

Hsp :2,50

M:Parois frigo + PET 55 microns
P: Parois frigo + PET 55 microns0
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Local bottes

Hsp :2,50

P: Dalles hydrofuges 60x60
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Bureau du responsable

Hsp:2,50

M:Parois frigo 
P: BA 13 + peinture0
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Alevinage

Hsp :2,56

M:Parois frigo + PET 55 microns
P: panneaux sandwich0
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Sanit. H

Hsp :2,50

P: Dalles hydrofuges 60x60

4,6

S: Résine
M: Parois frigo
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Auvent couvert

Hsp: 2,86
155,7

S: béton balayé
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Local filtration (local technique humide)

Hsp :2,56

M:Parois frigo + PET 55 microns
P: panneaux sandwich0
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Sanit. F

Hsp :2,50

P: Dalles hydrofuges  60x60

4,2

S: Résine
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Salle de classe

Hsp :2,50

P: Dalles hydrofuges 60 x60

55,7

S: Résine
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Local technique

Hsp:2,50

M:Parois fr igo CF 1h
P: Parois frigo CF 1h 00

3,2

S: Résine
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Local rangement extérieur

Hsp:2,50

M:Parois fr igo CF 1h
P: Parois frigo CF 1h 00

6,9

S: Résine
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