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PROCEDURE EN CAS D’INCENDIE 
CONFINEMENT DES EAUX & ARRET DES POMPES DE RELEVAGE 

 
 

1. Sur l’armoire électrique, mettre les deux boutons de commande des 
pompes sur la position 0. 

 

2. Sur l’armoire électrique, couper l’alimentation de l’armoire. 
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Localisation de l’armoire de commande de la station de relevage 
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